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Eine Marke der MAICO-Gruppe

Betriebsspannung 18-28 VDC
Imax 22 mA

Betriebsspannung 18-28 VDC
alt. von extern, z.B. Trafo oder 
Steckernetzteil AEREX STNTZ 
(Art.-Nr. 0043.0334)

Ausgangsspannung:
OUT5: 24 VDC, Imax 1 A
GND: 0 V 

+-

+-

IN3: Feueralarmkontakt
(CRB abweichend IN1) 
(N.C. / normaly closed)

Ausgangsspannung 
von Platine: 12 VDC
(Schaltstrom)

Kabelspezifikation: IY(ST)Y 2 x 2 x 0,6mm²

AX-LRS 01 / 03            AX-ORS 144 K-A

Anschluss Lüftungsrauchschalter direkt an Reco-Boxx ZXR / ZXA / ZX / Flat

Hauptplatine AEREX Reco-Boxx  ZXR / ZXA / ZX / Flat


